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Slika 3.2: Presjek trafostanice 10/0.4 kV “tornjić” 
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Slika 3.3: Jednopolna shema trafostanice 10/0.4 kV “tornjić” 
 
.
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Slika 3.4: Dispozicija opreme u trafostanici GTS 
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Slika 3.5: Jednopolna shema GTS trafostanice



 
 

 
Slika 3.6: Dispozicija opreme u GTS trafostanici s dva transformatora 

 
  



 
Slika 3.7: Jednopolna shema GTS trafostanice s dva transformatora 

 
.



 
    NAPOMENE

1.   Zraèni ili kabelski VN prikljuèak
2.   Al-uže A=35mm  ili uže presjeka kao vodièi DV odcjepa
3.   1xAl vodiè 70 mm  (95mm ) po fazi i N-vodièu
4.   Izvesti zraèni ili kabelski NN prikljuèak
5.   Oprema za kompenzaciju jalove en. ugraduje se na zahtjev 
6.   Oprema za upravljanje J.R., kao i rastalni ulošci ugraduju se na zahtjev 
7.   Kontaktni termometar ugraðuje se na zahtjev 

 
Slika 3.9: Jednopolna shema stupne trafostanice 
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