AKUMULATOR TOPLOTE ZA |ZRADU

3 tobolca 3/8" (u dubinu 20-tak cm) rasporediti u opsegu
od 90°, po visini izmedu prikljucaka po vertikali
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UKUPAN BROJ PRIKLJUCAKA:

- 6 komada 5/4" SN

- 2 komada 6/4" UN za trofazne grejage od po 6 kW (jedan dole i jedan na sredini)

- 4 komada 1/2" UN za sonde (u dubinu min. 10 cm)

- 4 komada 1/2" UN za termometre (u dubinu min. 10 cm)

- 1 prikljugak na vrhu 5/4" SN

- Jtobolca 3/8" (u dubinu 20-tak cm)

- 1 prikljuak za praznjenje akumulatora toplote (za ispusnu slavinu) - 1/2" ili 3/4" UN
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Akumulator toplote se radi sa postoliem po obimu i postavija se
izolacija od kamene vune debljine 10 cm na dnu (Stiti se
poklopcem od lima sa donje strane), po obimu i na vrhu.
Spoljadnja obloga je meka (cirada).

Priklju¢ke pustiti 25-30 mm duZe od izolacije.




